
№/п
Населенный 

пункт

Наименование ПС, ТП с указанием классов 

напряжения, количества и мощности 

трансформаторов

Пропускная 

способность  с 

учетом критерия      

(n-1), МВА

Текущий резерв 

мощности с учетом 

присоединенных 

потребителей, 

МВА

Текущий резерв 

мощности с учетом 

присоединенных 

потребителей, 

заключенных 

договоров ТП и 

Поданных заявок 

на ТП, МВА

1 с. Самбург КТП-1: 6/0,4 кВ, 2х1000 кВА 1 0,500 0,500

2 с. Самбург КТП-2: 6/0,4 кВ, 400 кВА 0,400 0,100 0,100

3 с. Самбург КТП-3: 6/0,4 кВ, 250 кВА 0,25 0,100 0,000

4 с. Самбург КТП-4: 6/0,4 кВ, 100 кВА 0,1 0,020 0,020

5 с. Самбург КТП-5: 6/0,4 кВ, 400 кВА 0,400 0,180 0,180

6 с. Самбург КТП-6: 6/0,4 кВ, 2х1000 кВА 1 0,500 0,500

7 с. Самбург КТП-7: 6/0,4 кВ, 2х400 кВА 0,400 0,125 0,025

8 с. Самбург КТП-8: 6/0,4 кВ, 400 кВА 0,4 0,200 0,200

9 с. Самбург КТП-9: 6/0,4 кВ, 400 кВА 0,4 0,150 0,150

10 с. Самбург КТП-10: 6/0,4 кВ, 400 кВА 0,4 0,200 0,200

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии объема свободной для присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и 

распределительным пунктам  напряжением ниже 35 кВ с дифферинсацией по всем уровням напряжения за 1 квартал 2017 г.                                                                                                                                                                     


